
                       芝地区総合支所管理課

港区立芝保育園で発生した汚水逆流事故について 

１ 発生日時   平成３０年１２月２６日（水）午前１０時３０分頃 

２ 発生場所   港区立芝保育園（港区芝五丁目１８番１―１０１号）園舎内 

※都営住宅芝五丁目アパート１号棟１階 

３ 事故状況   保育園内トイレから汚水が逆流し、調理室床や廊下等が浸水しました。

４ 対応状況  （１）事故発生当日、バス５台を直ちに借上げ、全園児を代替施設（新

橋保育室等：港区新橋六丁目１２番４号）に移送し、同日の午後以

降、代替施設において保育を実施しました。 

（２）臨時の保護者説明会を平成３１年１月７日（月）、１月８日（火）

の夜間に、計４回開催しました。 

（３）園舎内の清掃・消毒等を行うとともに、改修工事等復旧作業を行

い、施設の復旧と安全の確保ができましたので、平成３１年１月 

１５日（火）に芝保育園の運営を再開しました。 

５ 復旧等経費  １３,７７８,６２４円

６ 事故原因  （１）保育園と都営住宅の汚水管が共用となっていたこと。 

（２）共用汚水管の経年劣化が想定以上に進行していたこと。 

（３）都営住宅から汚水に混入して流された異物が共用汚水管を閉塞さ 

せたと考えられること。 

７ 再発防止策  今後同様の事故が起こらないよう、都営住宅の管理者である東京都住

宅供給公社が共用汚水管の分離工事を実施しました。 
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事故発生後の対応状況等 
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