
                       芝地区総合支所管理課

港区立芝保育園における汚水漏水事故について 

１ 発生日時  平成３０年１２月２６日（水）午前１０時３０分ごろ

２ 発生場所  港区立芝保育園（港区芝五丁目１８番１－１０１号）園舎内

３ 事故状況  トイレから汚水が逆流し、調理室床や廊下等が浸水しました。

４ 対応状況  園舎内の清掃・消毒等を行うとともに、改修工事等復旧作業

を行い、施設の復旧と安全の確保ができましたので、１月１５

日（火）に運営を再開しました。

５ 園児対応  事故発生当日、大型バス３台、中型バス２台を直ちにチャー

ターし、全園児を代替施設（新橋保育室：新橋六丁目１２番４

号）に移送し、当日午後以降、新橋保育室において保育を実施

しました。

６ 保護者対応 臨時の保護者説明会を平成３１年１月７日（月）、１月８日（火）

の夜間に、計４回開催しました。

＜参考資料＞ 芝保育園 園舎平面図（参考資料１）

        事故発生後の対応及び運営再開スケジュール（参考資料２）
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事故発生後の対応及び運営再開スケジュール 
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